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Schema di flusso operazioni dell’operatore installatore

Occorre conoscere

Alcuni dati dell’impianto

da acquisire 

Esiste un libretto dove è

già inserito un impianto?

L’operatore che installa l’impianto può essere

Soltanto un tecnico dipendente della ditta installatrice

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Schema di flusso operazioni dell’operatore installatore

Occorre conoscere

Alcuni dati dell’impianto

da acquisire 

Esiste un libretto dove è

già inserito un impianto?

L’operatore che installa l’impianto può essere

Soltanto un tecnico dipendente della ditta installatrice

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Schema di flusso operazioni dell’operatore manutentore

Occorre conoscere

Tutti i dati dell’impianto

da inserire su CURMIT

Occorre conoscere

Alcuni dati dell’impianto

da acquisire 

Impianti con

Generatore di calore a fiamma

Alimentati a gas

Potenza < 100 kW

Frequenza manutenzione <= 2 anni 

Una volta inserito su CURMIT l’operatore può intervenire

su tutti gli impianti di pertinenza dalla ditta che lo ha inserito.

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Che cos’è?

5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a

redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come

indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile

dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è

trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o

Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del

presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o

Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le

sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il

controllo.

Art. 8

Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Che cos’è?

Questo provvedimento reca modifiche a:

DM attività produttive 17 marzo 2003

DLgs 19 agosto 2005, n. 192

Questo provvedimento attua quanto previsto da:

DPR 16 aprile 2013, n. 74

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di 

efficienza energetica

(Gu 7 marzo 2014 n. 55)

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 

http://www.reteambiente.it/normativa/19977/
http://www.reteambiente.it/normativa/8209/
http://www.reteambiente.it/normativa/18777/


Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Che cos’è?

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di 

efficienza energetica

(Gu 7 marzo 2014 n. 55)

Allegato I – Libretto di impianto (14 Schede - 33 Pagine)

Allegato II – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 (gruppi termici)

Allegato III   – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (pompe di calore / gruppi frigo)

Allegato IV  – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 3 (scambiatori)

Allegato V  – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 4 (cogeneratori)

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Quando va compilato

Art. 8

Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici

Il rapporto di controllo dell’efficienza energetica va compilato su tutti gli impianti di climatizzazione

estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW (10 kW se fa solo caldo), con la

seguente periodicità:

 Secondo la tempistica indicata nella tabella dell’allegato A al DPR 74/2013 (allegato 3 alla L.R: 19/2015);

E inoltre:

 all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

 nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore

di calore;

 nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza

energetica.

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Quando va compilato

Tipologia impianto Alimentazione
Potenza termica (1)

[kW]

Cadenza controlli di 
efficienza energetica

(anni)

Rapporto di controllo di 
efficienza energetica (2)

Impianti con generatore di 

calore a fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido
10 < P < 100 2

Rapporto di tipo 1
P ≥ 100 1

Generatori alimentati a gas, metano o Gpl
10 < P < 100 4

Rapporto di tipo 1
P ≥ 100 2

Impianti con macchine 

frigorifere/pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore 
ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore 
ad assorbimento a fiamma diretta

12 < P < 100 4
Rapporto di tipo 2

P ≥ 100 2

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore 
endotermico P ≥ 12 4 Rapporto di tipo 2

Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica P ≥ 12 2 Rapporto di tipo 2

Impianti alimentati da 

teleriscaldamento
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P > 10 4 Rapporto di tipo 3

Impianti cogenerativi
Microgenerazione Pel < 50 4 Rapporto di tipo 4

Unità cogenerative Pel ≥ 50 2 Rapporto di tipo 4

P - Potenza termica utile nominale.       Pel - Potenza elettrica nominale.

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione
progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto dall'articolo 7, comma 6.

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

 Allegato III al DM 10 febbraio 2014 (Art. 2)

 Riguarda tutti gli impianti dotati di pompe di calore o gruppi frigo

 E’ composto da 6 sezioni:

• Sezione A – Dati identificativi

• Sezione B – Documentazione tecnica a corredo

• Sezione C – Trattamento dell’acqua

• Sezione D – Controllo dell’Impianto

• Sezione E – Controllo e verifica del gruppo termico

• Sezione F – Check List, Osservazioni, Raccomandazioni, Prescrizioni e Conclusioni

RCEE di Tipo 2 – Modello Nazionale

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

RCEE di Tipo 2 – Modello Regionale

 Allegato A al DDPF n. 84 del 22 maggio 2020

 Riguarda tutti gli impianti dotati di pompe di calore o gruppi frigo

 E’ composto da 7 sezioni:

• Sezione A – Dati identificativi

• Sezione B – Documentazione tecnica a corredo

• Sezione C – Trattamento dell’acqua

• Sezione D – Controllo dell’Impianto

• Sezione D bis – Consumi dell’impianto

• Sezione E – Controllo e verifica del gruppo termico

• Sezione F – Check List, Osservazioni, Raccomandazioni, Prescrizioni e Conclusioni

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Intestazione – Modello regionale

Il campo si riferisce al dato, utilizzato talvolta

dall’impresa manutentrice/installatrice, per

identificare al suo interno il Rapporto di

Controllo e può, quindi, essere omesso

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione A – Dati identificativi

Qualora il responsabile sia persona

giuridica, oltre al cognome, nome e codice

fiscale del rappresentante legale va

riportata la ragione sociale della ditta.

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione A – Dati identificativi

Riportare l’indirizzo solo se diverso dall’ubicazione dell’impianto.

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione A – Dati identificativi

Non indicare qualora l’impresa manutentrice

abbia l’incarico di terzo responsabile

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione B – Documentazione tecnica

Legge 46/1990 e DM 37/2008

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione B – Documentazione tecnica

D.Lgs 192/2005 e DPR 74/2013

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione C – Trattamento dell’acqua

Installati dopo Servizio Potenza (kW) Durezza (°f) Tipo di trattamento Base normativa

01/10/2015 Climatiz. inv. + ACS o solo ACS Tutti Tutti Filtrazione + Condizionamento 

chimico 

DM 26/06/2015

01/10/2015 Climatiz. inv. + ACS o solo ACS Pn > 100 ≥ 15 + Addolcimento DM 26/06/2015

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione D – Controllo dell’impianto

 UNI EN 378-4 : "Impianti di refrigerazione e pompe di calore" – Requisisti di

sicurezza e ambientali - Esercizio, manutenzione, riparazione e utilizzo;

 UNI EN 14511-2004 - Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore

con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento;

 UNI EN 14511-1: 2008 "condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore

con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione D.bis – Consumi dell’impanto – (solo modello regionale)

I campi vanno compilati in presenza di

misuratori dedicati al solo impianto di

climatizzazione

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione D.bis – Consumi dell’impanto – (solo modello regionale)

Da compilare solo se i gruppi frigo sono composti da macchine ad assorbimento

a fiamma diretta alimentate da combustibile liquido o gassoso. Per i

combustibili liquidi occorre quantificare il consumo in base agli

approvvigionamenti effettuati ed alle letture di livello del combustibile nei

serbatoi. Per i combustibili gassosi occorre quantificare il consumo indicando le

letture effettive del contatore

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione E – Controllo e verifica energetica del gruppo frigo

Faq MISE del 18 giugno 2015: Attualmente sono disponibili solo tre norme tecniche che consente di effettuare il controllo

del sottosistema di generazione previsto all'articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 – la UNI 10389-1, la UNI 10389-

2 e la UNI 10389/4, rispettivamente: per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso o

liquido, per generatori alimentati a biomassa solida non polverizzata e per il teleriscaldamento / teleraffrescamento. Per le

altre tipologie di impianti, in attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a

redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica, e le relative pagine del libretto di

impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione.

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione E – Controllo e verifica energetica del gruppo frigo

(modello regionale)

Al momento, per quanto affermato dalle faq del MISE nel

campo «verifica energetica» occorre sempre barrare la

voce «Non effettuata» mentre nel campo « Prova

eseguita in modalità» non va barrata nessuna casella

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione F – Check-List

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione F – Osservazioni, Raccomandazioni e Prescrizioni

Indicare le cause dei dati negativi rilevati e gli eventuali interventi

manutentivi eseguiti per risolvere il problema

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione F – Osservazioni, Raccomandazioni e Prescrizioni

Raccomandazione dettagliata finalizzata alla risoluzione di carenze

riscontrate e non eliminate, ma tali comunque da non arrecare immediato

pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.

In particolare devono essere indicate le operazioni necessarie per il

ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’impianto alle

quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo.

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione F – Osservazioni, Raccomandazioni e Prescrizioni

Indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle

condizioni di sicurezza dell’impianto. Le carenze riscontrate devono essere

tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali

domestici, ai beni e da richiedere al messa fuori servizio dell’apparecchio

e la diffida di utilizzo dello stesso nei confronti del Responsabile

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione F – Conclusioni

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va compilato

Sezione F – Conclusioni

La tempistica degli interventi manutentivi è indicata nella Dichiarazione

della Frequenza ed elenco delle operazioni di Manutenzione (DFM).

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT
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Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT
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Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT
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Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT
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Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT
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Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT
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Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

Attenzione: prima di inserire un RCEE occorre inserire almeno una dichiarazione di 

Frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione (DFM)

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

Attenzione: prima di inserire un RCEE occorre inserire almeno una dichiarazione di 

Frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione (DFM)

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT
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Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione A – Dati identificativi

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione A – Dati identificativi

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione A – Dati identificativi

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione B – Documentazione tecnica

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione C – Trattamento dell’acqua

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

 UNI EN 378-4 : "Impianti di refrigerazione e pompe di calore" – Requisisti di

sicurezza e ambientali - Esercizio, manutenzione, riparazione e utilizzo;

 UNI EN 14511-2004 - Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore

con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento;

 UNI EN 14511-1: 2008 "condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore

con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti

CURMIT - Sezione D – Controllo dell’impianto

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione D.bis – Consumi dell’impanto

NOTA 1: I campi vanno compilati in presenza di misuratori dedicati al solo impianto di climatizzazione.

NOTA 2: I consumi di combustibile sono da compilare solo se i gruppi frigo sono composti da macchine ad assorbimento a

fiamma diretta alimentate da combustibile liquido o gassoso. Per i combustibili liquidi occorre quantificare il consumo in

base agli approvvigionamenti effettuati ed alle letture di livello del combustibile nei serbatoi. Per i combustibili gassosi

occorre quantificare il consumo indicando le letture effettive del contatore.

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione E – Controllo e verifica energetica del 

gruppo frigo - Modello regionale

22,00 23,00

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione E – Controllo e verifica energetica del 

gruppo frigo - Modello regionale- Cadenza secondo allegato 3 L.R. 19/2015

- Regolarizzazione rispetto alla scadenza

prevista

- Prima messa in servizio

- Sostituzione del generatore

- Ristrutturazione dell’impianto

- Riattivazione dell’impianto

- Manutenzione straordinaria con cambio

efficienza energetica

23,00

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione E – Controllo e verifica energetica del 

gruppo frigo - Modello regionale

23,00

Attenzione: non è possibile effettuare il

controllo del rendimento di combustione in

quanto non esiste una norma UNI che

specifica come effettuarla.

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione F – Check-List

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione F – Osservazioni, Raccomandazioni e Prescrizioni

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione F – Osservazioni, Raccomandazioni e Prescrizioni

Indicare le cause dei dati negativi rilevati e gli eventuali interventi

manutentivi eseguiti per risolvere il problema

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione F – Osservazioni, Raccomandazioni e Prescrizioni

Raccomandazione dettagliata finalizzata alla risoluzione di carenze

riscontrate e non eliminate, ma tali comunque da non arrecare immediato

pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.

In particolare devono essere indicate le operazioni necessarie per il

ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’impianto alle

quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo.

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione F – Osservazioni, Raccomandazioni e Prescrizioni

Indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle

condizioni di sicurezza dell’impianto. Le carenze riscontrate devono essere

tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici,

ai beni e da richiedere al messa fuori servizio dell’apparecchio e la diffida di

utilizzo dello stesso nei confronti del Responsabile dell’impianto

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione F – Conclusioni – Modello regionale

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione F – Conclusioni – Modello regionale

La data viene calcolata automaticamente secondo la 

periodicità prevista dall’allegato A al DPR 74/2103 in base al 

campo «data del controllo» e al tipo di impianto.

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione F – Conclusioni – Modello regionale

Se il motivo del controllo è "Cadenza secondo Allegato 3 - L.R. 19/2015", il pagamento del segno identificativo è

sempre obbligatorio e quindi, per questo campo, si può selezionare solo l'opzione "No per rifiuto del responsabile

d'impianto a corrispondere il contributo". Se i motivi del controllo sono: "Prima messa in servizio (nuova

installazione)", "Sostituzione del generatore", "Ristrutturazione dell'impianto", "Riattivazione dell'impianto",

"Manutenzione straordinaria passibile di modificare l'efficienza energetica", il pagamento del segno

identificativo non è mai dovuto e quindi si può selezionare solo l'opzione "No, perché non dovuto".
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Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione F – Conclusioni – Modello regionale

In caso di nuova installazione/ristrutturazione/sostituzione 

del generatore, riportare in questo campo la data del 

presente controllo.
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Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione F – Conclusioni – Modello regionale

La data da inserire deve essere coerente 

con quella dichiarata nella DFM
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Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Come va inserito su CURMIT

CURMIT - Sezione F – Conclusioni – Modello regionale
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Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Stampa da CURMIT

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 
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Rapporto di controllo (RCEE) di tipo 2 – Stampa da CURMIT
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Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Che cos’è?

4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e

dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla

documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o

manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Art. 7

Controllo e manutenzione degli impianti termici
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Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Che cos’è?

1. Gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e

dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e con riferimento alla

documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni

relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare e la loro

frequenza. La dichiarazione, redatta conformemente ai modelli definiti con decreto del dirigente della

struttura organizzativa regionale competente rispettivamente per gli impianti dotati di generatore di calore a

fiamma, per gli impianti dotati di macchine frigorifere o pompe di calore, per gli impianti dotati di

scambiatore di calore della sottostazione di teleriscaldamento o teleraffrescamento e per gli impianti

costituiti da cogeneratori o trigeneratori, deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e

trasmessa al soggetto esecutore. Gli installatori o i manutentori che al momento di presa in carico

della manutenzione non trasmettono tale documento sono passibili delle sanzioni di cui all’articolo

15.

Art. 4

(Manutenzione e controllo)
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Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Quando e chi la compila

L’INSTALLATORE

 All’atto di messa in servizio dell’impianto termico

(contestualmente al rilascio della dichiarazione di conformità e del libretto di impianto)

Il MANUTENTORE

 All’atto di presa in servizio dell’impianto termico (acquisizione impianto)

 Ogni volta che cambia l’occupante dell’immobile (o l’Amministratore di condominio)
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Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Modello (approvato con DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015)

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Modello (approvato con DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015)

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 



Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Inserimento su CURMIT

Attenzione: la DFM va inserita prima dell’inserimento del RCEE
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Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Inserimento su CURMIT
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Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Inserimento su CURMIT
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Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Inserimento su CURMIT
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Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Inserimento su CURMIT
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Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Inserimento su CURMIT
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Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Inserimento su CURMIT
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Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Inserimento su CURMIT
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Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Stampa da CURMIT
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Dichiarazione Frequenza ed Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione 

Stampa da CURMIT
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Modulo rilevazione dati di tipo 2 – Che cos’è?

CURMIT – RCEE tipo 2 – DFM – Modulo rilevazione dati di tipo 2 

 CURMIT contiene al proprio interno tutti i dati degli impianti termici, alcuni dei quali rendono

funzionale il catasto e sono quindi obbligatori.

 All’atto di inserimento di un nuovo impianto, l’installatore (in caso di prima accensione) o il

manutentore (nel caso di impianto esistente mai inserito su CURMIT), devono obbligatoriamente

inserire tali dati.

 Per semplificare tale attività è stato creato uno specifico modulo denominato «Scheda raccolta

informazioni» che, in abbinamento al RCEE, consente di raccogliere tutti i dati necessari per

inserire in modo corretto un nuovo impianto su CURMIT.

 Il modulo è scaricabile dalle pagine web del sito regionale dedicate agli impianti termici o

direttamente da CURMIT



Modulo rilevazione dati di tipo 2 – Che cos’è?
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Modulo rilevazione dati di tipo 2 – Che cos’è?
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Modulo rilevazione dati di tipo 2 – Che cos’è?
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Modulo rilevazione dati di tipo 2 – Scaricamento da CURMIT
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